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L o /@ P P 1 — AS SOLUGOES ADOTADAS, FORAM EM FUNGAO DE INFORMAGOES OBTIDAS DO CLIENTE, DEVENDO
— | NO ENTANTO, SEREM CONFIRMADAS NO LOCAL PELA CONSTRUTORA PARA QUE AS INSTALAGOES
) - 1% - SEJAM EXEQUIVEIS.
N ’—‘ (A1 /A2 2 — AS TUBULAGOES DEVEM SER INSTALADAS DE MANEIRA A NAO SOFREREM DANOS CAUSADOS PELA
\ <— 875 — 1=1% N ’
- 2N W W MOVIMENTAGAO DA ESTRUTURA DA EDIFICAGAO OU POR OUTRAS SOLICITAGOES MECANICAS
\ \\ 3 — A DECLIVIDADE MINIMA DAS TUBULAGOES DEVERAO SER:
\ 0,20 £1=96.25 0 _CT=98.23 59 AGUA PLUVIAL = MINIMO 0,5%
CF=96,03 s CF=96,03
4 — DEVERAO SER EMPREGADOS OS SEGUINTES MATERIAIS:
AGUA PLUVIAL ATE 8150mm ............. PVC SERIE REFORGADA
AGUA PLUVIAL ACIMA DE ¢150mm.....PVC VINILFORT
5 — ANTES DE SEREM EMBUTIDAS, ISOLADAS OU ENTERRADAS, A TUBULAGAO DEVERA PASSAR POR
DESAGUA NA SARJETA A TESTE DE ESTANQUEIDADE.
6 — A REDE EXTERNA DE AGUA PLUVIAL DEVERA SER APRESENTADA EM PROJETO ESPECIFICO, NO ENTANTO
DEVERA SER EFETUADO UMA COMPATIBILIZAGAO DAS CAIXAS DE INSPEGAO APRESENTADAS NO
- PROJETO HIDRAULICO.
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. — o — 7 — TODOS 0S DIAMETRO INDICADOS SAO EXTERNOS (VER TABELA EQUIVALENCIA)
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— B PLANTA COBERTURA 8 — PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO VER MEMORIAL DESCRITIVO
-_ _ ESCALA 1:50
ESCALA 1:50
. DIAMETROS | DIAMETROS EXTERNOS FABRICANTE |
POLEGADAS NOMINAL P.V.C. (mm) COBRE (mm) AGO (mm) | PPR (mm)
1/2" 15 20 15 21 20
3/4” 20 25 22 27 25
17 25 32 28 34 32
1.1/4” 32 40 35 42 40
1.1/2" 40 50 42 48 50
2’ 50 60 54 60 63
2.1/2" 65 75 66 76 75
3 80 85 79 89 90
4 100 110 104 114 110
6" 150 — — 165
10 .
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