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1 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTOS 

A finalidade deste item é regulamentar os critérios e procedimentos para composição 

de preços, medição e pagamento de serviços remunerados pelo regime de preço 

global. 

A avaliação da execução do objeto será apontada por medições e pagamentos 

associados à execução de etapas do Eventograma (ANEXO X) vinculadas ao 

cumprimento de metas de resultado constante do Cronograma Físico-Financeiro 

(ANEXO IX) – sendo vedada sistemática de remuneração atrelada a preços unitários ou 

quantidades de itens unitários executados. 

O Eventograma foi dividido em etapas/eventos objetivamente estabelecidos para o 

pagamento na empreitada por preço global, no qual, concluída determinada 

fase/etapa da obra em sua totalidade, será medido e pago o montante 

correspondente, até chegar ao final da empreitada. 

É vedada a medição de etapas parcialmente concluídas do Eventograma, uma vez que 

somente será realizada a medição pela Fiscalização quando da execução completa 

(100%) do evento/etapa, exceto os itens 1.1.1 - CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS E 

ALUGUEL DE CONTÊINERES - MENSAL (13 MESES); 1.2 - LOCAÇÃO DA OBRA 

(MENSAL) - 6 MESES; 3.1.3 PENDURAIS – POR PAR INSTALADO (8 PARES); 3.1.4.1, 

3.1.4.2, 3.1.4.3 - ESCORAMENTO METÁLICO MENSAL (2 ou 5 MESES), que deverão ser 

medidos proporcionalmente a cada item ou mês de execução. 

O Cronograma Físico-Financeiro da obra será utilizado como referência para o 

acompanhamento dos prazos e dos desembolsos mensais, a serem monitorados pela 

Fiscalização e seguidos pela Contratada. 

A realização das medições dos serviços e obras executados seguirá os seguintes 

procedimentos: 

- O Contratado deverá apresentar a solicitação de medição somente após a execução 

dos serviços, contendo o Eventograma indicando qual(is) evento(s) foram executados e 

um relatório fotográfico das obras ou serviços executados, para aferição da fiscalização 

do Contratante. 
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- Não será aceito pela Fiscalização os pedidos de medição de etapas parcialmente 

concluídas do Eventograma, uma vez que somente será realizada a medição quando da 

execução completa (100%) do evento/etapa, exceto os itens com desembolsos 

mensais ou por item (par de pendurais). 

Após a entrega da solicitação da medição pelo Contratado, a fiscalização do 

Contratante terá até cinco dias úteis para confrontar os dados do relatório com os seus 

próprios levantamentos e comunicará sua aceitação ou eventuais divergências, que 

deverão ser discutidas e corrigidas pelo Contratado em seu Eventograma. 

O documento de medição física será assinado pelos representantes do Contratado e 

fiscalização para o processamento da medição financeira. 

Após a aprovação da medição pela fiscalização será autorizada a emissão da Nota 

Fiscal. 

Sendo identificado algum erro nos dados da Nota Fiscal, o Contratante irá solicitar ao 

Contratado a emissão de Carta de Correção ou o cancelamento da Nota Fiscal que 

apresenta erro e a emissão de nova, observadas as definições do Ajuste SINIEF 

01/2007. 

Em caso de cancelamento de Nota Fiscal, o Contratado deverá encaminha-la para a 

fiscalização do Contratante. 

As medições obedecerão ao estabelecido no Eventograma, e os serviços deverão ser 

executados conforme estabelecido nos projetos executivos (ANEXO II), no Memorial 

Descritivo (ANEXO IV) e neste Caderno de Encargos e Critérios de Medição, além de 

normas, instruções e tabelas integrantes do contrato. 

Os serviços serão remunerados apenas quando estiverem completamente finalizados e 

testados, seguindo os itens constantes nos projetos executivos. 

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, 

comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 
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A critério da UFABC será formada uma comissão especial para acompanhamento das 

atividades de fiscalização, tais como medições, aditamentos contratuais e 

recebimentos provisórios e definitivos. 

 

2 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

2.1 CONDIÇÕES GERAIS 

Independente de nova citação, para todos os preços, valem as condições seguintes, 

ressalvados os casos mencionados especificamente nesta Norma: 

- todos os preços contratuais independem do processo empregado na sua execução, 

manual ou mecânico, quaisquer que sejam os materiais, mão de obra e equipamentos 

empregados; 

- todos os preços devem corresponder a serviço pronto, sendo que na sua execução 

estarão incluídas todas e quaisquer despesas, mesmo quando não mencionadas 

expressamente; 

- os preços serão os constantes na PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS da Proposta 

Comercial; 

- não haverá incidência de quaisquer taxas sobre os materiais de fornecimento da 

UFABC. 

2.2 COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAIS 

Sua apresentação far-se-á em formulário próprio, conforme modelo constante das 

Condições Específicas, acompanhado de Memorial de Cálculo (MC) ou Memorial 

Descritivo e Justificativo (MD), nos casos requeridos.  

2.2.1 CUSTO DIRETO 

Os coeficientes a serem adotados nos itens abaixo deverão ser compatíveis com as 

características dos serviços e do local, preenchendo os requisitos dos Projetos e das 

Especificações, e satisfazendo as Normas, Especificações e Métodos de Ensaios da 

ABNT. 
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a) Material 

É aquele posto obra, fornecido pelo Construtor, e compreende: material de 

construção, material de consumo que intervém diretamente nos serviços, transporte e 

seguro até a obra, descarga no local adequado. Os coeficientes a serem adotados 

incluirão as perdas e os reaproveitamentos previstos. 

 

b) Mão de obra 

É toda mão de obra direta que possua habilitação para cada serviço específico, 

inclusive a utilizada para beneficiamento e aplicação dos materiais fornecidos pela 

UFABC.  

Exclui-se a mão de obra referente à operação e manutenção dos equipamentos, já 

prevista nas composições de custo horário dos equipamentos.  

Os coeficientes a serem adotados incluirão as ociosidades inerentes aos serviços. 

 

c) Encargos Sociais 

Inclui todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme a legislação em vigor e os 

casos específicos previstos em Contrato. 

 

d) Equipamentos 

Compreendem os equipamentos, máquinas e veículos que intervêm diretamente na 

execução dos serviços, exceto os de pequeno porte que estão previstos no BDI. 

A composição do Custo Horário compreende os custos: 

 - de propriedade (depreciação e juros); 

 - de manutenção (preventiva e corretiva); 

 - de operação (materiais e mão de obra). 

Excluem-se as despesas com energia elétrica, água e gás, que fazem parte do Custo 

Indireto. Os coeficientes adotados incluirão as ociosidades inerentes aos serviços. 
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2.2.2 BDI – BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

Inclui os seguintes itens: 

a) Despesas legais, licenças, emolumentos, taxas, registros, impostos e outros tributos. 

b) Seguros: 

- Incêndio (cobertura de todos os bens de propriedade do Construtor instalados no 

Canteiro de Obras); 

- Responsabilidade Civil dos Proprietários de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

e dos Transportadores em Geral (cobertura de todos os danos causados a bens ou 

pessoas); 

- Riscos Diversos Equipamentos Móveis, para todos os equipamentos envolvidos 

diretamente 

na execução da obra; 

- Responsabilidade Civil do Construtor, de Imóveis em zonas urbanas (cobertura de 

todos os danos materiais e pessoais); 

- Incêndio (cobertura dos bens móveis e imóveis da UFABC instalados no Canteiro de 

Obras); 

- Incêndio e Riscos diversos (cobertura dos imóveis em fase de construção, 

acabamento, instalação e montagem). 

c) Administração central do Construtor. 

d) Administração local da obra e despesas gerais: engenheiros, agrimensores, as 

equipes de topografia, encarregados da obra, mestres, feitores, conferentes, 

almoxarifes, apontadores, pessoal de segurança e higiene, e outros elementos 

administrativos da obra; móveis, máquinas e equipamentos de escritório e topografia; 

material de expediente; placas de obra; equipamentos de segurança da obra e de 

proteção individual, conforme Normas da UFABC; demais equipamentos e materiais 

administrativos. Inclui também o fornecimento de veículos e microcomputadores para 

uso da fiscalização da UFABC, com as quantidades estabelecidas em Contrato. 
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e) Transporte interno e externo de pessoal. 

f) Transporte interno, vertical e horizontal, e respectivo manuseio de materiais, 

inclusive os fornecidos pela UFABC, dentro dos limites da obra, bem como entre os 

canteiros principal e auxiliares. 

g) Mobilização e desmobilização, interna e externa, de equipamentos. 

h) Ferramentas e utensílios, usuais e específicos. 

i) Equipamentos de pequeno porte, operando isolados ou em conjunto.  

j) Operação, manutenção, limpeza e vigilância do canteiro; pagamentos de contas das 

concessionárias de redes básicas de água, esgoto, drenagem, energia elétrica, telefone 

e gás para canteiro. 

k) Subsídios para refeição e alojamento. 

l) Lucro do Construtor. 

2.3 PROPRIEDADE DOS BENS E MATERIAIS 

São propriedade da UFABC: 

2.3.1 OS BENS E MATERIAIS INCORPORADOS À OBRA; 

2.3.2 OS BENS E MATERIAIS REMANESCENTES, FORNECIDOS PELA UFABC; 

2.3.3 A TERRA PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, A CRITÉRIO DA UFABC; 

2.3.4 OS MATERIAIS RECUPERADOS NOS REMANEJAMENTOS, ESCAVAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS, A 

CRITÉRIO DA UFABC. 

2.4 SERVIÇOS ADICIONAIS 

Serão regidos por Norma de Serviços Adicionais. 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

As Características Gerais serão complementadas pelas Características Específicas de 

medição e pagamentos dos serviços executados, apresentadas a seguir: 

 



 

10 

3 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS  

3.1 CANTEIRO DE OBRAS 

3.1.1 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 

 

3.1.1.1 ALUGUEL DE CONTÊINER 

O item remunera mensalmente os contêineres utilizados compor o canteiro de obras, 

dando assistência à obra. Esses contêineres podem ser utilizados como sanitário com 5 

vasos, 1 lavatório, 4 mictórios. 

No valor inclui instalações elétricas no contêiner. 

Geometria: largura=2,30m, comprimento=4,30m, e altura=2,50m 

Container em chapa de aço com forro com isolamento termo/acústico. Chassis com 

reforço no piso de compensado naval.  

Os custos para mobilização e desmobilização estão previstos no item 1.3.1 e 10.1. 

 

3.1.1.2 ALUGUEL DE CONTÊINER 

O item remunera mensalmente contêineres utilizados compor o canteiro de obras, 

dando assistência à obra. Esses contêineres, sem divisões internas, podem ser 

utilizados como refeitório, escritórios e vestiários. 

No valor inclui instalações elétricas no contêiner. 

Geometria: largura=2,30m, comprimento=6,00m, e altura=2,50m 

Container em chapa de aço com forro com isolamento termo/acústico. Chassis com 

reforço no piso de compensado naval.  

Os custos para mobilização e desmobilização estão previstos no item 1.3.1 e 10.1. 

 

3.1.1.3 ALUGUEL DE CONTÊINER 

O item remunera mensalmente contêineres utilizados compor o canteiro de obras, 

dando assistência à obra. Esses contêineres, sem divisões internas, podem ser 

utilizados como escritórios. 
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No valor inclui instalações elétricas no contêiner. 

Geometria: largura=2,30m, comprimento=6,00m, e altura=2,50m 

 Container em chapa de aço com forro com isolamento termo/acústico. Chassis com 

reforço no piso de compensado naval.  

Os custos para mobilização e desmobilização estão previstos no item 1.3.1 e 10.1. 

 

3.1.1.4 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO 

O item remunera mensalmente depósitos utilizados para compor o canteiro de obras, 

dando assistência à obra.  

No valor inclui a mobilização e desmobilização. Inclui instalações elétricas no depósito 

de iluminação. 

Depósito em chapa de madeira compensada, não incluindo mobiliário.  

 

3.1.1.5 EXECUÇÃO DE LASTRO DE FUNDO EM CANTEIRO 

O item remunera lastro de concreto de 5cm de espessura utilizados para proteger os 

depósitos e a área dos contêineres.  

No valor inclui a mobilização e desmobilização.  

Feito de concreto fck de 10 Mpa ou superior.   

 

3.1.1.6 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CANTEIRO 

O item remunera piso de concreto de 6cm de espessura utilizados para acesso entre as 

áreas do canteiro.  

No valor inclui a mobilização e desmobilização.  

Feito de concreto fck de 20 Mpa e tela em malha de aço padrão.   

 

3.1.1.7 ALUGUEL DE AR-CONDICIONADO 

O item remunera mensalmente aparelho de ar-condicionado tipo Split 12000 BTUS 

utilizado para compor o canteiro de obras, dando assistência à obra.  
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No valor inclui a mobilização, locação e desmobilização.  

 

3.1.1.8 LOCAÇÃO MENSAL DE CÂMERA TIME-LAPSE PARA MONITORAMENTO DE OBRAS 

O item remunera a locação com a devida instalação, configuração, operação, suporte e 

manutenção de sistema de câmera Time-Lapse para acompanhamento contínuo da execução 

da obra, incluindo captura automática de imagens em intervalos programados, geração de 

vídeos em alta resolução (Full HD ou 4K) no formato acelerado, disponibilização de acesso 

remoto via portal seguro, armazenamento em nuvem com backup redundante, fornecimento 

de relatórios visuais mensais, vídeos institucionais parciais e finais editados, além de suporte 

técnico remoto e presencial sempre que necessário. O equipamento deverá ser resistente às 

intempéries (grau de proteção mínimo IP67), possuir sistema de conectividade dedicado 

(internet local ou 4G) e ser instalado em estrutura estável (poste, torre ou parede) 

providenciada pela Contratada. Durante toda a execução da obra, a Contratada deverá 

garantir o pleno funcionamento do sistema, fornecendo à Contratante acesso em tempo real 

às imagens, bem como a entrega periódica dos registros em conformidade com o cronograma 

da obra. O critério de medição será mensal, mediante comprovação do funcionamento 

contínuo do sistema e da disponibilização dos relatórios e vídeos correspondentes ao período. 

3.1.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

 

3.1.2.1 ENERGIA ELÉTRICA E HIDRÁULICA 

 

3.1.2.1.1 QUADRO DE LUZ 

O item remunera fornecimento e instalação de quadro de Luz e Força, em chapa 

metálica, para 12 disjuntores termomagnético monopolares, com barramento trifásico 

e neutro. 

 

3.1.2.1.2 MEDIDOR DE ENERGIA POLIFÁSICO 

O item remunera fornecimento de material e mão de obra instalação de medidor de 

energia polifásico. Ver item 3.2.1.5 para complementação. 

 

3.1.2.1.3 LIGAÇÃO DE ESGOTO 
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O item remunera fornecimento e instalação de ligação de esgoto DN 100mm de casa 

até a caixa, composto por 10m de tubo de PVC esgoto predial DN 100mm e caixa de 

alvenaria com tampa de concreto. 

 

3.1.2.1.4 RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

O item remunera fornecimento e instalação de reservatório de água em polietileno de 

capacidade 2000 litros, com tampa.  

 

3.1.2.1.5 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA COM POSTE DE CONCRETO 

O item remunera fornecimento de material e mão de obra instalação de eletrificação e 

iluminação. Entrada de energia elétrica aérea monofásica 40A com poste de concreto, 

inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. 

 

3.1.2.1.6 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL 

O item remunera fornecimento de material e mão de obra instalação de eletrificação. 

Grupo gerador rebocável, potência 66kVA, motor a diesel, diurno.  

 

3.1.3 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 

3.1.3.1 TAPUME DE VEDAÇÃO  

O item remunera tapume de chapa de madeira compensada, com espessura de 6mm, 

com pintura a cal e reaproveitamento de até duas vezes. Está incluso neste item: cal 

hidratada ch-i para argamassas, chapa de madeira compensada resinada para forma 

de concreto de 2,2 x 1,1 m eespessura de 6 mm. Peça de madeira nativa / regional 7,5 

x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (para forma). Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 

1/2 x 10). Óleo de linhaça. Carpinteiro de formas com encargos complementares. 

Pintor com encargos complementares e servente com encargos complementares. 

 

3.1.3.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.  

O item remunera aquisição e assentamento placa de obra, com sarrafo de madeira não 

aparelhada 2,5 x 7 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região. Peça de 
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madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma). Placa de obra 

(para construção civil) em chapa galvanizada n. 22, de 2,0 x 1,125 m. Prego de aço 

polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10). Carpinteiro de formas com encargos 

complementares, servente com encargos complementares. Concreto magro para 

lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com 

betoneira 400 l. af_07/2016. O modelo da Placa será fornecido pela UFABC à 

contratada, que deverá seguir o manual do Governo Federal para a construção 

da placa da obra vigente. A placa deverá seguir todas as determinações e orientações 

descritas neste manual para a construção nas dimensões mínimas exigidas e, a 

empresa contratada, deverá enviar o layout da placa e o croqui da estrutura para a 

prévia aprovação da Fiscalização da UFABC. A placa deverá ser instalada em local 

definido pela fiscalização e aprovada em conformidade com o padrão especificado. 

 

3.1.3.3 PORTÃO EM TELA ARAME 

O item remunera fornecimento de material e mão de obra instalação de portão em 

tela arame, galvanizado, n. 12, malha 2 polegadas e moldura em tubos de aço. Com 

duas folhas de abrir e incluso todas as ferragens necessárias.  

 

3.1.3.4 REFLETOR RETANGULAR 

O item remunera fornecimento de material e mão de obra instalação de refletor 

retangular fechado com lâmpada vapor metalico 400 W, incluindo fiação de instalação. 

 

3.1.3.5 RELÉ FOTOELÉTRICO 

O item remunera fornecimento de material e mão de obra instalação de relé 

fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V/1000W e fiação de instalação. 

 

3.1.3.6 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA  

O item remunera fornecimento de material e mão de obra instalação de luminária de 

emergência e toda a fiação necessária.  
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3.1.3.7 CONFECÇÃO DE PLACA MODULADA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

O item remunera fornecimento de material e mão de obra de confecção de placa 

modulada em aço nº 18, galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + I.  

 

3.1.3.8 EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L 

O item remunera fornecimento de material e mão de obra instalação de extintor 

incêndio de água-pressurizada 10L. Suporte parede carga incluso e todas as ferragens 

necessárias.  

 

3.1.3.9 EXTINTOR INCÊNDIO PQS 4kg 

O item remunera fornecimento de material e mão de obra instalação de extintor 

incêndio de pó químico seco 4kg.  

 

3.1.3.10 EXTINTOR INCÊNDIO CO2 6 kg 

O item remunera fornecimento de material e mão de obra instalação de extintor 

incêndio de gás carbônico 6kg.  

 

3.1.3.11 TELA DE PROTEÇÃO HORIZONTAL 

O item remunera fornecimento de material e mão de obra instalação de tela de 

proteção horizontal e incluso todas as ferragens necessárias.  

3.2 LOCAÇÃO DA OBRA 

3.2.1 LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR 

O item remunera fornecimento de material e mão de obra para locação da obra, com 

uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador.  

3.2.2 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

O item remunera mensalmente (total de 6 meses) o serviço do topógrafo, totalmente 

dedicado na obra. 
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3.3 MOBILIZAÇÃO 

 

3.3.1 MOBILIZAÇÃO 

Este item remunera todas as despesas com mobilização de obra, equipe e 

equipamentos, incluindo os containeres de canteiro de obra, inclusive carga, descarga 

e transporte em caminhão carroceria com guindauto (munck), montagem e 

nivelamento. 

3.3.2 PLACA INAUGURAL – LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DA OBRA 

Este item remunera todas as despesas com o fornecimento e instalação de Placa de 

inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 

chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating 

PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio. 

Contempla também o fornecimento e instalação de Pedestal de placa de inauguracao 

com dimensoes de 1,30m de altura traseira e 0,50m frontal, largura de 0,70m, 

profundidade superior de 8,00 cm e profundidade inferior de 20,00 cm, feito em 

concreto armado e pintura acrilica, com duas demaos, fundacao com dimensoes de 

(30x20x70)cm em concreto armado. O modelo da Placa será fornecido pela UFABC à 

contratada, que deverá seguir todas as determinações e orientações descritas, 

devendo a empresa contratada, enviar o layout da placa final e o croqui da estrutura 

para a prévia aprovação da Fiscalização da UFABC. A placa e o pedestal deverão ser 

instalados em local definido pela fiscalização e aprovada em conformidade com o 

padrão especificado. 
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3.4 SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES 

3.4.1 TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 5CM 

3.4.2 TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 15CM 

3.4.3 TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 30CM 

Estes itens remuneram todas as despesas com o transporte interno de árvores, 

incluindo caminhão munk, retroescavadeira com caçamba, jardineiro, terra vegetal, 

adubos, etc. O local a serem transplantadas as árvores será definido pela Contratante. 

 

3.4.4 REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO 

Este item remunera a remoção e transporte por completo de poste de ferro existente 

no local, inclusive a base de fixação. 

 

3.4.5 REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO 

Este item remunera a remoção e transporte por completo de poste metálico existente 

no local, inclusive a base de fixação. Remunera também o uso de guindauto. 

 

3.4.6 REMOÇÃO E TRANSPORTE DE GRADIL METÁLICO 

Este item remunera a remoção e transporte por completo de gradil metálico, incluso o 

transporte do gradil até o local a ser definido pela Contratante. 

 

4 INFRAESTRUTURA 

4.1 ESTACAS ESCAVADAS DE GRANDE DIÂMETRO 

4.1.1 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA ESCAVADA 

O item remunera mobilização e desmobilização de todos os equipamentos necessários 

para a execução da estaca escavada, inclusive instalações necessárias.  
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4.1.2 ESTAÇÕES. ESCAVAÇÃO PROFUNDA. 

Este item remunera a completa execução dos estacões conforme projeto. 

Estão inclusos na remuneração deste item: transporte, materiais, perdas, abrangendo 

inclusive a mão-de-obra com encargos sociais, BDI e equipamentos necessários aos 

serviços, e outros recursos utilizados na execução dos serviços. 

4.1.3 CONCRETO 

Este item remunera a completa execução da concretagem conforme projeto. Estão 

inclusos na remuneração: o fornecimento de materiais e transporte de materiais para 

usinagem do concreto, eventuais perdas por manuseio, transporte e material para 

execução de ensaios tecnológicos; as operações de transporte, lançamento, 

adensamento, acabamento e cura do concreto; inclui ainda mão de obra com encargos 

sociais e todos os equipamentos necessários à perfeita execução; está incluso o 

bombeamento. O preço do concreto independe do fornecimento de terceiros ou 

usinagem própria. 

4.1.4 ARMADURAS.  CONCRETO ARMADO 

Este item remunera a completa execução da armação conforme projeto. O aço CA 

possui a unidade de quilograma (kg), e o peso a ser considerado deve ser o constante 

no projeto, na falta deste deve ser determinado pelo comprimento teórico, diâmetro 

nominal e peso por metro de acordo com a NBR 7480(1).  

Estão inclusos na remuneração: o fornecimento, carga, transporte, descarga, corte, 

dobramento, colocação nas formas, perdas, desbitolamento, gabaritos, arame 

recozido, bem como mão de obra com encargos sociais, materiais e equipamentos 

necessários a completa execução dos serviços.  

4.1.5 ARRASAMENTO DE ESTACA 

O item remunera a demolição de pilares e vigas em concreto armado ou não, de forma 

mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017, com martelete ou 

rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno. af_07/2016, e com 

martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno. 
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af_07/2016. Cabo de aço galvanizado, diametro 9,53 mm (3/8"), com alma de fibra 6 x 

25 f  (coletado caixa). Incluso no item servente com encargos complementares. 

4.1.6 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3 

4.1.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

4.1.8 DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS 

 

Estes itens remuneram todos os custos com a escavação, carga, transporte e 

disposição final de materiais e resíduos. Nos preços estão inclusos: mãos de obra 

necessária para execução dos serviços, com encargos socais, BDI, todos os 

equipamentos e recursos utilizados na execução dos serviços de escavação, carga e 

transporte e disposição final do material. No preço unitário para execução de 

escavação de materiais de 3ª categoria, estão inclusos: as operações de execução do 

plano de fogo, perfurações, fornecimento e colocação dos explosivos, bem como 

cordel, espoleta, detonadores e todos os demais procedimentos relativos à segurança, 

isolamento do perímetro afetado pelas detonações e seu respectivo abafamento 

através de quaisquer materiais. Após as detonações, estão inclusos o término da 

desagregação e a carga do material nos veículos transportadores. 

Está incluso ainda no preço unitário, o pré fissuramento para a conformação dos 

taludes de acordo com as solicitações de projetos. No caso de escavações em locais de 

região urbana ou de outras interferências, estão inclusos também os cuidados 

necessários para evitar os riscos de projeção dos fragmentos e propagação das 

vibrações sonoras e, deslocamentos de ar. A drenagem da área é paga indiretamente 

por intermédio de bombeamento de vala. 

Está incluso o transporte, a descarga e a disposição final em aterro licenciado. 

A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes 

da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na 

legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; na retirada 
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do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá 

apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" (CTR) devidamente preenchido, 

contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e 

seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua 

correta destinação. 

4.2 ESTACA ESCAVADA TIPO RAÍZ 

4.2.1 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA ESCAVADA TIPO 

RAÍZ 

O item remunera mobilização e desmobilização de todos os equipamentos necessários 

para a execução da estaca escavada tipo raíz D50cm e D31cm, inclusive instalações 

necessárias.  

4.2.2 ESTACA RAÍZ INCLINADA 35°. ESCAVAÇÃO PROFUNDA. D = 50CM 

Este item remunera a completa execução das estacas conforme projeto. 

Estão inclusos na remuneração deste item: transporte, materiais, perdas, abrangendo 

inclusive a mão-de-obra com encargos sociais e equipamentos necessários aos serviços 

e outros recursos utilizados na execução dos serviços. 

4.2.3 ARMADURAS.  CONCRETO ARMADO 

Ver item acima já descrito.  

4.2.4 ESTACA RAÍZ D = 31CM 

Este item remunera a completa execução das estacas conforme projeto. 

Estão inclusos na remuneração deste item: transporte, materiais, perdas, abrangendo 

inclusive a mão-de-obra com encargos sociais e equipamentos necessários aos serviços 

e outros recursos utilizados na execução dos serviços. 

4.2.5 ARMADURAS.  CONCRETO ARMADO 

Ver item acima já descrito.  
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4.2.6 CARGA E DESCARGA DE MATERIAL  

Ver item acima já descrito.  

4.2.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO  

Ver item acima já descrito.  

4.2.8 DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS 

Ver item acima já descrito.  

4.2.9 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.  

O item remunera o arrasamento mecânico de estacas de concreto armado, com 

diâmetro de até 40 cm, executado de forma mecanizada, por meio de martelete 

elétrico de 30 kg, potência de 2.000 W e frequência de 1.000 impactos por minuto. O 

serviço compreende a remoção controlada do topo das estacas até a cota de projeto, 

com exposição das armaduras no comprimento necessário para o bloco de 

coroamento, sem provocar danos estruturais ou fissuras ao corpo da estaca. Inclui o 

uso de martelete demolidor elétrico – CHP diurno, AF_01/2021, e martelete demolidor 

elétrico – CHI diurno, AF_01/2021. Inclui também servente com encargos 

complementares, responsável pelo apoio à execução, limpeza da área e retirada dos 

resíduos resultantes da demolição. O serviço abrange todas as despesas com mão de 

obra, equipamentos, energia elétrica, transporte interno, segurança e limpeza final da 

área, sem que isso implique ônus adicional à Administração. 

4.2.10 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 

O item remunera o arrasamento mecânico de estacas de concreto armado com 

diâmetros variando de 41 cm a 60 cm, executado de forma mecanizada, por meio de 

martelete elétrico de 30 kg, com potência mínima de 2.000 W e frequência de 1.000 

impactos por minuto. O serviço consiste na remoção controlada do topo das estacas 

até a cota de projeto, garantindo a exposição adequada das armaduras para o bloco de 

coroamento e evitando danos ou fissuras ao corpo da estaca. Inclui o uso de martelete 

demolidor elétrico – CHP diurno, AF_01/2021, e martelete demolidor elétrico – CHI 
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diurno, AF_01/2021. Inclui também servente com encargos complementares, 

responsável pelo apoio à execução, limpeza da área e remoção dos resíduos gerados. 

O serviço abrange todos os custos diretos e indiretos necessários à sua execução, 

compreendendo mão de obra, equipamentos, energia elétrica, transporte interno, 

segurança e limpeza final do local, sem que isso implique ônus adicional à 

Administração. 

4.2.11 GUINDASTE MÓVEL 

O item remunera a utilização de guindaste móvel sobre pneus, com dois eixos e 

capacidade aproximada de içamento de 55 toneladas, dotado de motor com potência 

aproximada de 186 kW. O equipamento deve ser utilizado para movimentação, 

içamento, posicionamento e descarga de elementos estruturais, equipamentos ou 

materiais pesados na obra, conforme etapa da obra e observância dos planos de 

rigging e das normas de segurança aplicáveis. Inclui operador habilitado, combustível, 

lubrificantes, manutenção preventiva e corretiva, transporte, mobilização e 

desmobilização do equipamento, bem como todo o tempo necessário para a execução 

dos serviços em regime diurno ou noturno. O serviço compreende todos os encargos, 

seguros, sinalização e medidas de segurança necessárias ao perfeito desempenho das 

atividades, sem que isso implique ônus adicional à Administração. 

4.3 FUNDAÇÕES. DIRETA. SUPERFICIAL. RASA. (BLOCOS) 

4.3.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA 

Este item remunera a completa execução da escavação conforme projeto. O item 

sobre carga e descarga está descrito acima.  

4.3.2 REATERROS MECANIZADOS. BUEIROS. DRENAGEM. 

Este item remunera a completa execução dos reaterros conforme projeto. Estão 

incluídos: a mão de obra com encargos sociais, BDI, equipamentos, controle de 

qualidade e eventuais necessários à completa execução dos serviços, de forma a 

atender ao projeto e às especificações técnicas. 
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4.3.3 CARGA E DESCARGA DE MATERIAL  

Ver item acima já descrito.  

4.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO  

Ver item acima já descrito.  

4.3.5 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO 

Este item remunera a completa execução da concretagem conforme projeto. Estão 

inclusos: o fornecimento de materiais e transporte de materiais para usinagem do 

concreto, eventuais perdas por manuseio, transporte e material para execução de 

ensaios tecnológicos; as operações de transporte, lançamento, adensamento, 

acabamento e cura do concreto; inclui ainda mão de obra com encargos sociais e todos 

os equipamentos necessários à perfeita execução; está incluso o bombeamento. O 

preço do concreto independe do fornecimento de terceiros ou usinagem própria. 

4.3.6 CONCRETO ESTRUTURAL 

Este item remunera a completa execução da concretagem conforme projeto. Estão 

inclusos na remuneração: o fornecimento de materiais e transporte de materiais para 

usinagem do concreto, eventuais perdas por manuseio, transporte e material para 

execução de ensaios tecnológicos; as operações de transporte, lançamento, 

adensamento, acabamento e cura do concreto; inclui ainda mão de obra com encargos 

sociais e todos os equipamentos necessários à perfeita execução; está incluso o 

bombeamento. O preço do concreto independe do fornecimento de terceiros ou 

usinagem própria. 

4.3.7 ARMAÇÃO 

Ver item acima já descrito.  

4.3.8 FORMAS DE CONCRETO. DESFORMAS. 

Este item remunera a completa execução das formas e desformas de concreto. A área 

a ser considerada, é relativa à superfície em contato com o concreto das diferentes 

faces das estruturas de acordo com as dimensões do projeto. Estão inclusos: o 

fornecimento de materiais, transporte, reaproveitamento e serviços necessários a sua 
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confecção, tais como: escoramento lateral, travamentos, perdas, desforma e remoção 

dos detritos ou sobras; inclui ainda, mão de obra com encargos sociais, ferramentas e 

equipamentos necessários à perfeita execução do serviço. 

 

5 ESTRUTURA 

5.1 MESOESTRUTURA 

5.1.1 PILARES 

5.1.1.1 CONCRETO  

Ver item acima já descrito.  

 

5.1.1.2 ARMAÇÃO  

Ver item acima já descrito.  

 

5.1.1.3 FORMA DE MADEIRA 

Ver item acima já descrito.  

 

5.1.1.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO. CIMBRAMENTO. ESCORAMENTO COM PONTALETE. 

Este item remunera a completa execução dos escoramentos e cimbramentos. Estão 

inclusos: regularização da base, dispositivos de apoio em solo ou na estrutura, 

transporte até o local da obra, carga, montagem, locação do material e desmontagem 

do cimbramento e inclusive todas as peças e acessórios, bem como a estocagem e 

guarda do material, abrangendo inclusive a mão-de-obra com encargos sociais e 

equipamentos, ferramentas e limpeza necessária aos serviços, e outros recursos 

utilizados. Estão exclusos a eventual fundação e lastro. 

5.1.2 ARCO 

5.1.2.1 CONCRETO  

Ver item acima já descrito.  
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5.1.2.2 ARMAÇÃO  

Ver item acima já descrito.  

 

5.1.2.3 FORMA DE COMPENSADO  

Ver item acima já descrito.  

 

5.1.2.4 ISOPOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Este item remunera o fornecimento e instalação do isopor no arco. Estão inclusos: o 

fornecimento de materiais e transporte do isopor, eventuais perdas por manuseio. 

Inclui ainda mão de obra com encargos sociais e todos os equipamentos necessários à 

perfeita execução. 

 

5.1.2.5 REMOÇÃO DE ISOPOR 

Este item remunera a completa mão de obra para a remoção e descarte do isopor no 

arco. Estão inclusos: transporte do isopor. Inclui ainda mão de obra com encargos 

sociais e todos os equipamentos necessários à perfeita execução. 

 

5.1.2.6 GUINDASTE MÓVEL 

Ver item acima já descrito.  

 

5.1.3 PENDURAIS 

5.1.3.1 DRENO DE PVC 

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC para a passagem dos 

pendurais, de acordo com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  

 

5.1.3.2 PAR DE PENDURAIS 

O item inclui o fornecimento e instalação de cabos tipo OSS 44 da “REDAELLI”, 

"BRIDON" ou equivalente técnico normatizado, inclusive conectores tipo tbf 44 e cyf 

44. De acordo com o projeto, pode-se substituir os pendurais por cabos de outras 

marcas/fabricantes, com as devidas alterações decorrentes necessárias. 
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O custo remunera o projeto de execução, fabricação, transporte vertical e/ou 

horizontal dentro da obra. O serviço será medido por par de pendurais fornecidos e 

montados, incluindo conectores e dispositivos e demais elementos empregados para 

sua instalação, tensionamento e monitoração para a adequada força a ser inserida nos 

cabos dos pendurais. 

 

5.1.3.3 GUINDASTE MÓVEL 

Ver item acima já descrito.  

 

5.1.4 ESCORAMENTO METÁLICO 

5.1.4.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO. ESCORAMENTO METÁLICO DO VÃO 01 AO 06. LOCAÇÃO 
ESPECIAL.  

O serviço será medido após a finalização do serviço de escoramento mensal, estimado 

para ser realizado dentro de dois meses. Estão inclusos nos custos: regularização da 

base, dispositivos de apoio em solo ou na estrutura, transporte até o local da obra, 

carga, montagem, locação do material e desmontagem do cimbramento e inclusive 

todas as peças e acessórios, bem como a estocagem e guarda do material, abrangendo 

inclusive a mão-de-obra com encargos sociais e equipamentos, ferramentas e limpeza 

necessária aos serviços, e outros recursos utilizados. Estão exclusos a eventual 

fundação. 

 

5.1.4.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO. ESCORAMENTO METÁLICO ESCADA. LOCAÇÃO ESPECIAL.  

O serviço será medido após a finalização do serviço de escoramento mensal, estimado 

para ser realizado dentro de dois meses. Estão inclusos nos custos: regularização da 

base, dispositivos de apoio em solo ou na estrutura, transporte até o local da obra, 

carga, montagem, locação do material e desmontagem do cimbramento e inclusive 

todas as peças e acessórios, bem como a estocagem e guarda do material, abrangendo 

inclusive a mão-de-obra com encargos sociais e equipamentos, ferramentas e limpeza 

necessária aos serviços, e outros recursos utilizados. Estão exclusos a eventual 

fundação. 
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5.1.4.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO. ESCORAMENTO METÁLICO DO VÃO CENTRAL. LOCAÇÃO 
ESPECIAL.  

O serviço será medido mensalmente, conforme as etapas de escoramento forem 

sendo executadas (estimado em 8 meses). O serviço recebido e medido da forma 

descrita é pago conforme os respectivos preços unitários contratuais, nos quais estão 

inclusos: regularização da base, dispositivos de apoio em solo ou na estrutura, 

transporte até o local da obra, carga, montagem, locação do material e desmontagem 

do cimbramento e inclusive todas as peças e acessórios, bem como a estocagem e 

guarda do material, abrangendo inclusive a mão-de-obra com encargos sociais e 

equipamentos, ferramentas e limpeza necessária aos serviços, e outros recursos 

utilizados. Estão exclusos a eventual fundação. 

 

5.1.4.4 FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE EUCALIPTO - DIÂMETRO 20 À 30CM.  

O item remunera o fornecimento, transporte, preparo e cravação de estacas de 

madeira de eucalipto com diâmetro variando entre 20 e 30 cm, devidamente 

imunizadas e selecionadas de acordo com o projeto executivo e as especificações 

técnicas. As estacas deverão apresentar dimensões uniformes, ausência de rachaduras 

e boa conservação, garantindo resistência mecânica adequada às cargas previstas. A 

cravação será realizada por meio de equipamento apropriado, assegurando o 

alinhamento, a verticalidade e a cota de arrasamento definidos em projeto. Inclui 

todas as etapas de manuseio, posicionamento, escoramento, cortes, rebaixos e ajustes 

necessários, bem como o fornecimento integral do material, mão de obra, 

equipamentos e ferramentas, transporte, consumo de energia, sinalização e limpeza 

final da área, sem que isso implique ônus adicional à Administração. 

 

5.1.4.5 PASSADIÇO METÁLICO.  

O item remunera o fornecimento, fabricação, transporte e instalação de passadiço 

metálico completo, conforme dimensões, especificações e detalhamentos do projeto 

executivo. Inclui nivelamento, alinhamento e testes de estabilidade. O item abrange 

todos os custos com materiais, fabricação, transporte, montagem em obra, mão de 
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obra especializada, equipamentos, ensaios, controle de qualidade, sinalização e 

limpeza final da área de intervenção, sem que isso implique ônus adicional à 

Administração. 

 

5.1.4.6 GUINDASTE MÓVEL 

Ver item acima já descrito.  Guindaste previsto para montagem e desmontagem de 

todo o escoramento. 

 

5.2 SUPERESTRUTURA 

5.2.1 LAJES E VIGAS – VÃOS CONVENCIONAIS DOS ACESSOS 

5.2.1.1 CONCRETO  

Ver item acima já descrito.  

 

5.2.1.2 ENCHIMENTO COM CONCRETO CELULAR 

Ver item acima já descrito.  

 

5.2.1.3 ARMAÇÃO  

Ver item acima já descrito.  

 

5.2.1.4 FORMA DE VIGA  

Ver item acima já descrito.  

 

5.2.1.5 GUINDASTE MÓVEL 

Ver item acima já descrito.  Guindaste previsto para montagem e desmontagem de 

todo o escoramento. 

 

5.2.2 LAJES E VIGAS – VÃO PRINCIPAL – SEÇÃO TÍPICA 

5.2.2.1 CONCRETO  

Ver item acima já descrito.  
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5.2.2.2 ENCHIMENTO COM CONCRETO CELULAR 

Ver item acima já descrito.  

 

5.2.2.3 ISOPOR 

Este item remunera a completa execução do isopor, conforme projeto. Estão inclusos: 

o fornecimento de materiais e transporte do isopor, eventuais perdas por manuseio, 

inclui ainda mão de obra com encargos sociais e todos os equipamentos necessários à 

perfeita execução; está incluso a instalação.  

 

5.2.2.4 ARMADURAS. CONCRETO. CONCRETO PROTENDIDO. PROTENSÃO. 

O aço CP deve ser executado por quilograma (kg) determinado pelos comprimentos de 

projeto, diâmetros nominais dos fios, cordoalhas, barras e peso por metro de acordo 

com a NBR 7482(3) e NBR 7483(4). 

No preço unitário do aço para concreto protendido estão inclusos: o fornecimento, 

carga, transporte, descarga, mão de obra com encargos sociais necessários, 

equipamentos necessários às operações de preparação dos cabos, embainhamento, 

colocação nas formas, posicionamento, fixação e posterior injeção com calda de 

cimento após protensão, bem como a operação de protensão, corte e acabamento. Os 

serviços de fornecimento de bainha metálica e de ancoragem são medidos em itens 

separados.  

 

5.2.2.5 BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 45MM PARA 4 CORDOALHAS D = 15.2MM 

O custo unitário remunera o fornecimento e a colocação da bainha semi-rígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de cimento. O serviço será considerado 

finalizado após a bainha colocada, e após a protensão. 

 

5.2.2.6 FORMA DE COMPENSADO 

Ver item acima já descrito.  
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5.2.2.7 FORMA DE VIGA  

Ver item acima já descrito.  

 

5.2.2.8 ANCORAGENS ATIVAS PARA 4 Ø15,2 MM 

O custo remunera o fornecimento e a colocação da ancoragem, inclusive o 

fornecimento e a colocação de nichos, luvas plásticas e demais acessórios. 

 

5.2.2.9 GUINDASTE MÓVEL 

Ver item acima já descrito.  

 

5.2.3 LAJES E VIGAS – VÃO PRINCIPAL – SEÇÃO NA LIGAÇÃO DO TABULEIRO COM 

O ARCO 

5.2.3.1 CONCRETO  

Ver item acima já descrito.  

 

5.2.3.2 ENCHIMENTO COM CONCRETO CELULAR 

Ver item acima já descrito.  

 

5.2.3.3 ARMAÇÃO  

Ver item acima já descrito.  

 

5.2.3.4 FORMA DE VIGA  

Ver item acima já descrito.  

5.2.4 LAJES E VIGAS – ESCADAS 

5.2.4.1 CONCRETO  

Ver item acima já descrito.  

 

5.2.4.2 ENCHIMENTO COM CONCRETO CELULAR 

Ver item acima já descrito.  
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5.2.4.3 ARMAÇÃO  

Ver item acima já descrito.  

 

5.2.4.4 FORMA DE VIGA  

Ver item acima já descrito.  

 

5.2.4.5 SINALIZADOR DE DEGRAUS 

O item remunera o fornecimento e instalação de sinalizadores fotoluminescentes em 

PVC rígido, com espessura mínima de 2 mm, na cor azul, medindo 7 x 3 cm, aplicados 

aos pisos e espelhos das escadas em suas bordas laterais (em ambos os lados) e nas 

projeções dos corrimãos, em conformidade com a ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.4. O 

material deverá apresentar contraste visual adequado em relação ao piso adjacente, 

assegurando visibilidade diurna e noturna e contribuindo para a orientação e 

segurança de usuários, inclusive pessoas com deficiência visual ou mobilidade 

reduzida. Os sinalizadores deverão ser fixados com adesivo dupla face transferível tipo 

VHB aplicado em toda a superfície posterior ou, alternativamente, por sistema de 

velcro integrado nos casos de piso revestido com carpete. Antes da instalação, a 

superfície dos degraus deverá ser limpa e preparada de forma a garantir a perfeita 

aderência do material, sem a presença de poeira, umidade ou resíduos. A execução 

deverá garantir o correto posicionamento, alinhamento e nivelamento dos 

sinalizadores, bem como a inexistência de rebarbas, bolhas ou destacamentos. O 

serviço somente será recebido após verificação de todos os parâmetros de instalação, 

incluindo localização conforme projeto, fixação firme, acabamento uniforme e 

atendimento às condições de fornecimento e execução especificadas. 

5.2.5 ESTRUTURA METÁLICA (INSERTES E GRADIS METÁLICOS) 

5.2.5.1 ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO PARA INSERTES 

O item remunera o fornecimento e instalação de insertes metálicos executados com 

aço ASTM A572, incluindo soldagem, montagem, corte e todos os procedimentos 

necessários para o serviço.  
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5.2.6 ESTRUTURA METÁLICA (GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS) 

5.2.6.1 GRADIL ARTIS 

Referente aos itens 3.2.6.1 a 3.2.6.6. Remunera o fornecimento e a instalação do gradil 

galvanizado, inclusive colocação de chumbadores na estrutura e a pintura do gradil, 

conforme projeto. 

 

5.2.6.2 PILAR FE. CHATO 

Referente aos itens 3.2.6.7 a 3.2.6.8. Remunera o fornecimento e a instalação do pilar 

FE. CHATO galvanizado, inclusive colocação de chumbadores na estrutura e a pintura 

do pilar, conforme projeto. 

 

5.2.6.3 PERFIL TUBULAR 

Referente aos itens 3.2.6.9 a 3.2.6.10. Remunera o fornecimento e a instalação do 

perfil tubular aço galvanizado, inclusive colocação de chumbadores na estrutura e a 

pintura do perfil, conforme projeto. 

5.3 ITENS COMPLEMENTARES  

5.3.1 JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA 

Este item remunera a completa execução da junta de dilatação, conforme projeto. 

Estão inclusos: fornecimento de materiais, transporte e colocação da junta elástica, 

considerando-se todas as perdas do material. Também está incluso a mão de obra 

especializada com encargos sociais, ferramentas e equipamentos necessários à 

completa execução do serviço. Nos preços unitários de juntas com perfil elastomérico 

e reforço de bordas os preços unitários incluem o esmerilhamento ou jateamento de 

bordas de laje, aplicação de primer adesivo, execução de bordas com composto 

epoxídico anti-abrasivo, aplicação de adesivo epóxi de ambos os lábios e na junta, 

pressurização de junta, quando necessário, aplicação de verniz epóxi anti-abrasivo e 

todos os outros serviços necessários à execução. 
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5.3.2 LINHA DE VIDA  

O item remunera fornecimento e instalação de ancoragem e linha-de-vida para a 

manutenção da passarela, de acordo com projeto específico. Incluído material e mão-

de-obra e todos os itens específicos para sua instalação.  

5.4 HIDRÁULICA E DRENAGEM 

5.4.1 TUBO PVC D=4" L=50CM (BUZINOTES)  

O item remunera fornecimento e instalação de tubos de PVC para os buzinotes da 

passarela, de acordo com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  

5.4.2 TUBO PVC D=4" (DRENAGEM) 

O item remunera fornecimento e instalação de tubos de PVC para a dreangem dos 

ralos da passarela, de acordo com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  

5.4.3 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA. 

O item remunera fornecimento e instalação de curva de tubo de PVC série R, para a 

drenagem pluvial, de acordo com projeto específico. Incluído material, mão-de-obra e 

junta elástica.  

5.4.4 RALO SECO (CAPTAÇÃO AP COBERTURA) 

O item remunera fornecimento e instalação de ralo seco de captação de cobertura das 

torres dos elevadores, de acordo com projeto específico. Incluído material e mão-de-

obra.  

5.4.5 GRELHA METÁLICA PINTURA PRETA - 200X1000X35 

O item remunera fornecimento e instalação de grelha de ferro nodular com calha em 

concreto para a drenagem superficial junto aos acessos, de acordo com projeto 

específico. Incluído material e mão-de-obra.  
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5.4.6 GRELHA METÁLICA PINTURA PRETA - 400X1000X35 

O item remunera fornecimento e instalação de grelha e canaleta em ferro nodular 

para a drenagem da passarela junto aos acessos (Sede e Tamanduatehy), de acordo 

com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  

5.4.7 CANALETA E GRELHA (POLIPROPILE PRETO - MÓDULO 100) 

O item remunera fornecimento e instalação de canaleta e grelha de prolipopileno para 

a drenagem da passarela, de acordo com projeto específico. Incluído material e mão-

de-obra.  

5.4.8 ELEMENTO DE CONEXÃO COM TAMPA - CX DE INSPEÇÃO POLIPR. PRETO 

O item remunera fornecimento e instalação de caixa de inspeção com tampa, e em 

prolipopileno preto para a drenagem da passarela, de acordo com projeto específico. 

Incluído material e mão-de-obra.  

5.4.9 TORNEIRA DE JARDIM METÁLICA 1/2 POLEGADA 

O item remunera fornecimento e instalação de torneira de jardim metálica, de acordo 

com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  

5.4.10 CANALETA EM AÇO GALVANIZADO (PERFIL C 100X50MM) 

O item remunera fornecimento e instalação de canaleta em aço galvanizado para a 

condução das bicicletas dos usuários ao longo das escadas, de acordo com projeto 

específico. Incluído material e mão-de-obra.  

5.4.11 RUFOS EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 

O item remunera fornecimento e instalação de rufos em chapa metálica galvanizada 

para a drenagem das torres dos elevadores da passarela, de acordo com projeto 

específico. Incluído material e mão-de-obra.  

5.4.12 ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA 

O item remunera o serviço de esgotamento de água, de acordo com projeto específico. 

Incluído material e mão-de-obra e todos os itens específicos para sua instalação.  



 

35 

5.4.13 DRENO DE PVC D = 75 MM 

O item remunera fornecimento e instalação de tubos dreno de PVC para o 

esgotamento do nível de água para a construção dos blocos do arco. Incluído material 

e mão-de-obra.  

 

6 TORRE DE ACESSO AO ELEVADOR E PASSARELA DE ACESSO AO 

ELEVADOR 

6.1 REQUADRO BLOCO E 

6.1.1 CONCRETO  

Ver item acima já descrito.  

6.1.2 ARMAÇÃO 

Ver item acima já descrito.  

6.1.3 FORMA DE COMPENSADO 

Ver item acima já descrito.  

6.1.4 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO 

O item remunera a demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma 

mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017, com martelete ou 

rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno. af_07/2016, e com 

martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno. 

af_07/2016. Cabo de aco galvanizado, diametro 9,53 mm (3/8"), com alma de fibra 6 x 

25 f  (coletado caixa). Incluso no item pedreiro com encargos complementares e 

servente com encargos complementares. 

6.1.5 PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM COM 

APLICAÇÃO DE RESINA EPOXI 

O item remunera a execução completa dos serviços de perfuração em concreto, sendo 

inclusos o uso de coroa diamantada e com a aplicação de resina epóxi. 



 

36 

6.2 PASSARELA DE ACESSO ELEVADOR 01 

6.2.1 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO 

Ver item acima já descrito.  

6.2.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES 

Ver item acima já descrito.  

 

6.2.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.  

Ver item acima já descrito.  

6.2.4 CONCRETO  

Ver item acima já descrito.  

6.2.5 ARMAÇÃO 

Ver item acima já descrito.  

6.2.6 FORMA DE COMPENSADO 

Ver item acima já descrito.  

6.2.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL 

A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.  

Ver item acima já descrito.  

6.2.8 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 

MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.  

Ver item acima já descrito.  

6.2.9 ENCHIMENTO COM CONCRETO CELULAR 

Ver item acima já descrito.  
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6.3 TORRES DO ELEVADOR 01 E 02 

6.3.1 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO 

Ver item acima já descrito.  

 

6.3.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

Ver item acima já descrito.  

 

6.3.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.  

Ver item acima já descrito.  

6.3.4 CONCRETO  

Ver item acima já descrito.  

6.3.5 ARMAÇÃO 

Ver item acima já descrito.  

6.3.6 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM 

ALVENARIA ESTRUTURAL.  

O item remunera o completo serviço de grauteamento de cinta intermediária ou de 

contraverga em alvenaria estrutural de acordo com projeto específico, para as torres 

dos elevadores da passarela. 

6.3.7 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL.  

O item remunera o serviço de grauteamento vertical em alvenaria estrutural de acordo 

com projeto específico, para as torres dos elevadores da passarela.  

6.3.8 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.  

O item remunera o serviço de grauteamento vertical em alvenaria estrutural de acordo 

com projeto específico, para as torres dos elevadores da passarela. 
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6.3.9 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES.  

Ver item acima já descrito.  

6.3.10 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 

MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.  

Ver item acima já descrito.  

6.3.11 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 

38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

Ver item acima já descrito.  

 

6.4 BLOCOS DAS BASES DOS POSTES 

6.4.1 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO 

Ver item acima já descrito.  

6.4.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 

MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.  

Ver item acima já descrito.  

6.4.3 CONCRETO  

Ver item acima já descrito.  

6.4.4 ARMAÇÃO 

Ver item acima já descrito.  
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7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

7.1 FIOS E CABOS 

7.1.1 CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL DE COBRE COM ISOLAÇÃO EM HEPR 0,6 /1 KV, 
LIVRE DE HALOGÊNIO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS 

(TIPO "AFUMEX" OU SIMILAR) # 2,5 MM²  

O item remunera fornecimento e instalação de cabos flexíveis com isolação para a 

iluminação/eletricidade da passarela e torres, de acordo com projeto específico. 

Incluído material e mão-de-obra.  

7.1.2 CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL DE COBRE COM ISOLAÇÃO EM HEPR 0,6 /1 KV, 
LIVRE DE HALOGÊNIO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS 

(TIPO "AFUMEX" OU SIMILAR) # 4 MM²  

Ver item acima já descrito.  

 

7.1.3 CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL DE COBRE COM ISOLAÇÃO EM HEPR 0,6 /1 KV, 
LIVRE DE HALOGÊNIO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS 

(TIPO "AFUMEX" OU SIMILAR) # 6 MM²  

Ver item acima já descrito.  

7.1.4 CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL DE COBRE COM ISOLAÇÃO EM HEPR 0,6 /1 KV, 
LIVRE DE HALOGÊNIO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS 

(TIPO "AFUMEX" OU SIMILAR) # 10 MM²  

Ver item acima já descrito.  

7.1.5 CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL DE COBRE COM ISOLAÇÃO EM HEPR 0,6 /1 KV, 
LIVRE DE HALOGÊNIO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS 

(TIPO "AFUMEX" OU SIMILAR) # 16 MM² 

Ver item acima já descrito.  

7.1.6 CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL DE COBRE COM ISOLAÇÃO EM HEPR 0,6 /1 KV, 
LIVRE DE HALOGÊNIO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS 

(TIPO "AFUMEX" OU SIMILAR) # 35 MM², ATENDENDO O MÉTODO AD7 DA 

NBR5410/2004  

Ver item acima já descrito.  
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7.1.7 CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL DE COBRE COM ISOLAÇÃO EM HEPR 0,6 /1 KV, 
LIVRE DE HALOGÊNIO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS 

(TIPO "AFUMEX" OU SIMILAR) # 50 MM², ATENDENDO O MÉTODO AD7 DA 

NBR5410/2004  

Ver item acima já descrito. 

7.1.8 CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL DE COBRE COM ISOLAÇÃO EM HEPR 0,6 /1 KV, 
LIVRE DE HALOGÊNIO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS 

(TIPO "AFUMEX" OU SIMILAR) # 70 MM², ATENDENDO O MÉTODO AD7 DA 

NBR5410/2004  

Ver item acima já descrito.  

7.1.9 CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL DE COBRE COM ISOLAÇÃO EM HEPR 0,6 /1 KV, 
LIVRE DE HALOGÊNIO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS 

(TIPO "AFUMEX" OU SIMILAR) # 95 MM², ATENDENDO O MÉTODO AD7 DA 

NBR5410/2004 

Ver item acima já descrito.  

7.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

7.2.1 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO  

O item remunera fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado para a 

iluminação/eletricidade da passarela e torres, de acordo com projeto específico. 

Incluído material e mão-de-obra.  

7.2.2 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 

1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO  

Ver item acima já descrito.  

7.2.3 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 75 MM (3’’), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO  

Ver item acima já descrito.  

7.2.4 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO  

Ver item acima já descrito.  
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7.2.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO 

Ver item acima já descrito.  

7.2.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2")  

Ver item acima já descrito.  

7.2.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2")  

Ver item acima já descrito.  

7.2.8 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") 

Ver item acima já descrito.  

7.2.9 ELETROCALHA LISA COM TAMPA 200X100MM, INCLUSIVE CONEXÕES  

O item remunera fornecimento e instalação de eletrocalha lisa para a 

iluminação/eletricidade da passarela e torres, de acordo com projeto específico. 

Incluído material e mão-de-obra.  

 

7.3 CAIXAS 

7.3.1 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE  

O item remunera fornecimento e instalação de condulete de alumínio para a 

iluminação/eletricidade da passarela e torres, de acordo com projeto específico. 

Incluído material e mão-de-obra.  

7.3.2 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 37,5 MM (1 1/2''), APARENTE  

Ver item acima já descrito.  

7.3.3 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 50 MM (5''), APARENTE  

Ver item acima já descrito.  
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7.3.4 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 75 MM (3''), APARENTE  

Ver item acima já descrito.  

7.3.5 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 40X40X16CM, IP 68  

O item remunera fornecimento e instalação de caixa de passagem para a 

iluminação/eletricidade da passarela e torres, de acordo com projeto específico. 

Incluído material e mão-de-obra.  

7.3.6 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 40X40X16CM, COM TAMPA 

ANTIVANDALISMO  

Ver item acima já descrito.  

7.3.7 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO, 
60X60X60CM  

Ver item acima já descrito.  

7.4 QUADROS DE LUZ 

7.4.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO 

O item remunera fornecimento e instalação de quadro de distribuição para a 

iluminação/eletricidade da passarela e torres, de acordo com projeto específico. 

Incluído material e mão-de-obra.  

7.4.2 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 

125 A 150A 240V 

O item remunera fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético para a 

iluminação/eletricidade da passarela e torres, de acordo com projeto específico. 

Incluído material e mão-de-obra.  
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7.5 SISTEMAS DE ATERRAMENTO 

7.5.1 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR  

O item remunera fornecimento e instalação de cordoalha de cobre nú para o sistema 

de proteção contra descargas atmosféricas da passarela e torres, de acordo com 

projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  

7.5.2 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR  

Ver item acima já descrito.  

7.5.3 TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 35 A 70 MM2  

O item remunera fornecimento e instalação de terminal metálico a pressão para o 

sistema de proteção contra descargas atmosféricas da passarela e torres, de acordo 

com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  

7.5.4 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M 

O item remunera fornecimento e instalação de caixa de inspeção para o sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas da passarela e torres, de acordo com projeto 

específico. Incluído material e mão-de-obra.  

7.5.5 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA  

O item remunera fornecimento e instalação de haste de aterramento para o sistema 

de proteção contra descargas atmosféricas da passarela e torres, de acordo com 

projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  

7.5.6 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3,0M  

O item remunera fornecimento e instalação de barra chata de alumínio para o sistema 

de proteção contra descargas atmosféricas da passarela e torres, de acordo com 

projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  
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7.5.7 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA  

O item remunera fornecimento e instalação de captor tipo Franklin para o sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas da passarela e torres, de acordo com projeto 

específico. Incluído material e mão-de-obra.  

7.5.8 SINALIZADOR PARA BALIZAMENTO AÉREO DUPLO PARA 2 LÂMPADAS DE 

60W COM RELÉ FOTOELÉTRICO 127 V  

O item remunera fornecimento e instalação de sinalizador para balizamento para o 

sistema de proteção contra descargas atmosféricas da passarela e torres, de acordo 

com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  

7.5.9 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA  

O item remunera fornecimento e instalação de base metálcia para mastro para o 

sistema de proteção contra descargas atmosféricas da passarela e torres, de acordo 

com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  

7.5.10 MASTRO 1 ½ PARA SPDA  

O item remunera fornecimento e instalação de mastro para o sistema de proteção 

contra descargas atmosféricas da passarela e torres, de acordo com projeto específico. 

Incluído material e mão-de-obra.  

7.5.11 TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO COM BASE DE FIXAÇÃO 

H = 30CM 

O item remunera fornecimento e instalação de terminal aéreo para o sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas da passarela e torres, de acordo com projeto 

específico. Incluído material e mão-de-obra.  

7.6 ILUMINAÇÃO DA PASSARELA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

7.6.1 FORNECIMENTO DE PROJETOR LED PARA POSTES 

O item remunera o fornecimento de projetor LED de iluminação pública para poste, 

100 W, corpo de alumínio e lentes de policarbonato ou vidro borossilicato, grau de 

proteção IP-66,índice de repodução de cor (IRC) ≥ 70, intervalo de temperatura 

ambiente: -5ºC a 45ºC, grau de resistência a impactos (IK) ≥ 08, vida útil ≥ 77.000h, 
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fator de potência (fp)> 0,9 , temperatura de cor (TC) : 4000K ≤ TC ≤ 5000K, eficiência 

luminosa ≥ 160 lm/W. 

7.6.2 FORNECIMENTO DE PROJETOR LED PARA COBERTURA DAS TORRES E DO 

BLOCO E 

O item remunera fornecimento de projetor LED, 100 W, corpo de alumínio e lentes de 

vidro temperado, grau de proteção mínimo IP-65,índice de repodução de cor (IRC) ≥ 

70, intervalo de temperatura ambiente: -10ºC a 40ºC, grau de resistência a impactos 

(IK) ≥ 06, vida útil ≥ 25.000h, fator de potência (fp)> 0,9 , temperatura de cor (TC) : 

5000K ≤ TC ≤ 6500K, eficiência luminosa ≥ 90 lm/W. 

7.6.3 FORNECIMENTO DE POSTE COM 20 M DE ALTURA COM BASE E 

CHUMBADORES INCLUSOS, SUPORTE PARA 11 PROJETORES POR POSTE 

O item remunera fornecimento de poste com base para a iluminação da passarela e 

torres, de acordo com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  

7.6.4 INSTALAÇÃO DOS POSTES E SEUS PROJETORES 

O item remunera todo material e mão de obra para a instalação dos postes e de seus 

projetores para a iluminação da passarela e torres, de acordo com projeto específico. 

7.6.5 INSTALAÇÃO DOS PROJETORES (COBERTURA DOS ELEVADORES) E DA 

COBERTURA DO BLOCO E 

O item remunera todo material e mão de obra para a instalação dos projetores na 

cobertura da torre dos elevadores e da cobertura do Bloco E, de acordo com projeto 

específico. 

7.6.6 PASSAGEM DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DOS POSTES E 

PROJETORES 

O item remunera todo material e mão de obra para a passagem dos cabos de 

alimentação das luminárias dos postes e projetores, de acordo com projeto específico. 
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7.6.7 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR - INCLUSO MONTAGEM E 

DESMONTAGEM 

O item remunera a locação de andaime metálico tubular para a realização dos serviços 

de instalação de postes e projetores. Incluso montagem e desmontagem dos 

andaimes. 

7.6.8 LUMINÁRIA LINEAR TIPO CALHA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO PRETA, 
P/1X T8, 120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

O item remunera o fornecimento e a instalação da luminária linear tipo calha, em 

alumínio, acabamento preta, para 1 lâmpada de 120cm. Incluso uma lâmpada led 

tubular 18W base G13. 

7.6.9 PROJETOR LED DE EMBUTIR, 18W, GRAU DE PROTEÇÃO (IP)≥ 67, ÍNDICE DE 

REPRODUÇÃO DE COR ≥ 70, EFICIÊNCIA LUMINOSA ≥ 72 LM/W, FATOR DE 

POTÊNCIA (FP)>0,9, VIDA ÚTIL: 25.000 H. REF. STELLA STH8709/30 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

O item remunera o fornecimento e a instalação de projetor led de embutir, conforme 

projeto específico. 

7.6.10 FOTOCÉLULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W 

O item remunera o fornecimento e a instalação de fotocélula solar-relê, conforme 

projeto específico. 

7.6.11 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO 

O item remunera os materiais e a mão de obra para a recolocação dos postes de ferro. 

Inclusive base de fixação. 

 

8 REVESTIMENTOS 

8.1 REVESTIMENTOS DE PISOS 

8.1.1 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO 

Ver item acima já descrito.  
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8.1.2 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO 

Ver item acima já descrito.  

8.1.3 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO / CONCRETO, 
COLORIDO, 25X25CM, ESPESSURA 2,5MM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. CONFORME 

NBR9050 E NBR16537. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

O item remunera o fornecimento e instalação de piso tátil podotátil de alerta ou 

direcional, em ladrilho hidráulico ou concreto colorido, nas dimensões de 25 x 25 cm e 

espessura mínima de 2,5 cm, assentado sobre base regularizada com argamassa 

colante tipo AC II e rejuntado com rejunte cimentício de qualquer cor. O piso deverá 

atender integralmente às disposições da ABNT NBR 9050:2020 e ABNT NBR 

16537:2016, garantindo contraste visual e tátil em relação ao piso adjacente e 

assegurando acessibilidade, segurança e conforto no deslocamento de pessoas com 

deficiência visual. Os elementos táteis deverão apresentar superfície antiderrapante, 

resistência mecânica adequada ao tráfego previsto e estabilidade dimensional. A 

instalação deverá respeitar o projeto executivo e o plano de implantação de rotas 

acessíveis, contemplando o corte e o ajuste preciso das peças com o uso de cortadora 

de piso. A execução inclui todas as etapas, corte do piso de concreto, preparo da base, 

assentamento, rejuntamento, corte e acabamento, bem como limpeza final, 

verificação de nivelamento, alinhamento e fixação uniforme das placas. O serviço 

compreende ainda o fornecimento integral de materiais, equipamentos e mão de obra 

com encargos complementares, sem que isso implique ônus adicional à Administração. 

O piso tátil deverá ser fornecido na cor definida pela Contratante, no padrão tátil 

alerta ou direcional, conforme especificado em projeto e em protótipo previamente 

aprovado pela fiscalização.  

8.1.4 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.  

O item remunera fornecimento e instalação de via em piso intertravado, com bloco 

retangular, de acordo com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  
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8.1.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 

8 CM, ARMADO.  

O item remunera fornecimento e instalação de passeio de concreto para a passarela e 

torres, de acordo com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  

8.2 TRATAMENTO DE CONCRETO 

8.2.1 TRATAMENTO DE CONCRETO COM VERNIZ ANTIPICHAÇÃO 

O item remunera fornecimento e tratamento de concreto com verniz anti-pichação 

para a passarela e torres, de acordo com projeto específico. Incluído material e mão-

de-obra.  

8.2.2 TRATAMENTO DE CONCRETO COM HIDROFUGANTE POLIURETANO 

Ver item acima já descrito.  

8.2.3 RESINA DPS PARA PISO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 

O item remunera fornecimento e tratamento de concreto com resina para a passarela 

e torres, de acordo com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  

8.2.4 TRATAMENTO DE PISO DE CONCRETO ANTIDERRAPANTE 

O item remunera fornecimento e tratamento de piso de concreto antiderrapante, de 

acordo com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  

8.3 REVESTIMENTO DE PAREDE (TORRES E ABRIGO) 

8.3.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 

COM PREPARO MANUAL. 

O item remunera fornecimento e tratamento de alvenaria com chapisco para a 

passarela e torres, de acordo com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  
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8.3.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.  

O item remunera fornecimento e tratamento de alvenaria com embocço para a 

passarela e torres, de acordo com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  

8.3.3 PINTURA ACRÍLICA TRÊS DEMÃOS - TINTAS. PIGMENTOS. SOLVENTES. 

O item remunera o fornecimento da tinta e mão de obra para pintura acrílica em três 

demãos. Estão inclusos: fornecimento de material, perdas e bem como mão de obra 

com encargos sociais, BDI, ferramentas e equipamentos necessários à completa 

execução do serviço e outros recursos utilizados. 

8.3.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 

PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014 

O item remunera fornecimento e instalação de revestimento cerâmico para a 

passarela e torres, de acordo com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  

8.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES 

8.4.1 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

O item remunera fornecimento e instalação de manta impermeabilizante para a 

passarela e torres, de acordo com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  

8.4.2 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMÃOS - TINTAS. PIGMENTOS. 
SOLVENTES. 

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para pintura com verniz 

poliuretano em duas demãos. Estão inclusos: fornecimento de material, perdas e bem 

como mão de obra com encargos sociais, BDI, ferramentas e equipamentos 

necessários à completa execução do serviço e outros recursos utilizados. 
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9 ESQUADRIAS 

9.1 ESQUADRIAS DE AÇO 

9.1.1 REQUADRO METÁLICO E PORTA DUPLA - CHAPA 250 X 202 

O item remunera fornecimento e instalação de requadro metálico para a passarela e 

torres, de acordo com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  

9.1.2 PORTÃO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL 

ÚNICO, DIMENSÕES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO 

O item remunera fornecimento e instalação de portão em tubo de aço galvanizado, 

conforme projeto. Incluído material e mão-de-obra. 

9.1.3 ALÇAPÃO EM FERRO, INCLUSO FERRAGENS 

O item remunera fornecimento e instalação de alçapão para a passarela e torres, de 

acordo com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra. 

 

9.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 

9.2.1 PORTA E VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO 

O item remunera fornecimento e instalação de porta em alumínio e veneziana em 

alumínio para a passarela e torres, de acordo com projeto específico. Incluído material 

e mão-de-obra.  

10 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 

10.1 PAISAGISMO 

10.1.1 JARDIM 

O item remunera fornecimento e aplicação de jardim para a passarela e torres, de 

acordo com o projeto de arquitetura (ver também Memorial Descritivo). Incluído 

material e mão-de-obra.  
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10.1.2 BANCO, TAMPO E TABULEIRO EM CONCRETO 

O item remunera fornecimento e instalação de banco grelha prumo para a passarela e 

torres, de acordo com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  

10.2 URBANIZAÇÃO  

10.2.1 GUIA (MEIO FIO) 

O item remunera o fornecimento e instalação de guia (meio-fio) concreto, moldada in 

loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura, conforme projeto. 

10.3 PROTEÇÃO 

10.3.1 BARREIRA DE PROTEÇÃO 

O item remunera o fornecimento e instalação de barreira pré-moldada externa 

concreto armado 0,25x0,40x1,14m fck=25mpa aço CA-50 incluindo vigota horizontal 

montante a cada 1,00m, ferros de ligação e materiais.  

10.4 COMUNICAÇÃO VISUAL 

10.4.1 PLACA DH 1,50 X 0,93 AÇO GALVANIZADO  

O item remunera fornecimento e instalação de placa DH para a passarela e torres, de 

acordo com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  

10.4.2 PLACA AE DE 0,25 X 0,37 AÇO GALVANIZADO  

O item remunera fornecimento e instalação de placa AE para a passarela e torres, de 

acordo com projeto específico. Incluído material e mão-de-obra.  

11 EQUIPAMENTOS 

11.1 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 

11.1.1 ELEVADOR DE PASSAGEIROS, 2 PARADAS, SEM CASA DE MÁQUINAS 

O item remunera o fornecimento e instalação de elevador de passageiros com duas 

paradas, tipo Machine Room Less (MRL), sem casa de máquinas, com dimensões 

internas mínimas de 1100 mm x 1850 mm x 2150 mm, capacidade mínima para 8 

passageiros ou 600 kg de carga útil, com acesso e portas de entrada unilaterais, 
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conforme projeto executivo e normas técnicas vigentes. Por se tratar de equipamento 

instalado em área externa, de uso coletivo e sujeita à exposição climática e riscos de 

vandalismo, o elevador deverá possuir concepção antivandalismo, com cabina e portas 

em aço inox escovado, iluminação embutida em luminárias blindadas tipo LED, e 

componentes de comando e sinalização com grau de proteção mínimo IP54. Os botões 

de chamada e botoeiras internas deverão ser do tipo antivandalismo, metálicos e 

embutidos, com resistência mecânica e fixados com proteção contra impactos e 

tentativas de remoção. 

O fornecimento inclui também painel de comando microprocessado com sistema de 

resgate automático, indicadores de posição e sentido de movimento, dispositivos de 

segurança elétrica e mecânica, guias, contrapeso, cabos de tração, quadro de força e 

controle, portas automáticas de pavimento, botoeiras internas e externas, sinalização 

sonora e visual de funcionamento, bem como toda a fiação, infraestrutura elétrica e 

dispositivos de proteção necessários à instalação e operação segura do equipamento. 

O equipamento deverá dispor de ventilação forçada, tratamento anticorrosivo nas 

partes metálicas expostas e travamento mecânico de portas, garantindo 

funcionamento seguro em ambiente externo e alta durabilidade. Devem ser previstos 

ainda dispositivos de pré-disposição para monitoramento remoto e sistema de 

intercomunicação (interfone) de emergência. O serviço compreende todas as etapas 

de transporte, descarga, montagem, fixação, nivelamento, testes de funcionamento e 

comissionamento, bem como o fornecimento integral de materiais, mão de obra 

especializada com encargos, equipamentos e demais recursos necessários à execução 

completa e operação do elevador, sem que isso implique ônus adicional à 

Administração. 

 

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

12.1 DESMOBILIZAÇÃO 

Este item remunera todas as despesas com desmobilização de obra, equipe e 

equipamentos, incluindo os containeres de canteiro de obra, inclusive carga, descarga 
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e transporte em caminhão carroceria com guindauto (munck), desmontagem e limpeza 

final de obra. 

12.2 PLACA DE INAUGURAÇÃO 

O item remunera o fornecimento, fabricação, transporte, instalação e acabamento 

final de placa de inauguração em alumínio composto preto (ACM), com dimensões de 

60x80 cm e espessura de 4 mm, constituída por duas chapas sólidas de alumínio 

intercaladas por núcleo central em polietileno, com pintura coilcoating PVDF Kynar 500 

de alta durabilidade e resistência à radiação UV, intempéries e agentes agressivos. O 

texto deverá ser gravado a laser diretamente na superfície, garantindo nitidez, 

uniformidade e durabilidade da inscrição, recebendo acabamento protetor em verniz 

automotivo transparente de alta resistência. A placa será entregue com moldura em 

alumínio anodizado, fixada em estrutura adequada, devidamente alinhada e 

chumbada quando necessário, de modo a assegurar sua estabilidade, estética e 

segurança. Durante a execução, a Contratada deverá apresentar prova de layout para 

aprovação da Contratante antes da gravação definitiva, garantindo a correta 

ortografia, formatação e disposição dos textos. O serviço deverá contemplar todas as 

etapas de montagem, mão de obra especializada, equipamentos e materiais 

necessários para a perfeita execução e acabamento, atendendo às normas técnicas 

aplicáveis e boas práticas de execução. A placa deverá ser instalada em local definido 

pela fiscalização e aprovada em conformidade com o padrão especificado. 

 

13 RECEBIMENTO DE OBRAS (REF. ADMINISTRAÇÃO LOCAL) 

O valor previsto para a Administração local foi convertido para ser pago somente ao 

final da execução do contrato, quando dos Recebimentos Provisório e Definitivo da 

Obra. 

13.1 RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

Este item será medido e pago apenas quando for emitido o Termo de Recebimento 

Provisório pela fiscalização do Contratante, que seguirá os passos descritos no item 7.4 

do Termo de Referência (Anexo I do Edital). 
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13.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

Este item será medido e pago apenas quando for emitido o Termo de Recebimento 

Definitivo pela Contratante, que seguirá os passos descritos no item 7.4 do Termo de 

Referência (Anexo I do Edital). 


